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Projekti 90EURAJO/123

Projektin nimi Eurajoki, omavalvonta

Naytenumero 23TV04603

Naytteen nimi Vesitorni lahteva, omavalvonta

Nayte otettu 24.4.2023 08:30

Naytteenottaja Juha Mukkala

Nayte saapunut 24.4.2023

Maaritys Menetelmén tunnus  Yksikkod Tulos Rajat
Escherichia coli LAB04* MPN/100ml O 0 (v)
(Colilert)

Suolistoperaiset LAGO3TH* pmy/100 ml 0 0 (v)
enterokokit

Heterotrofinen LA600* pmy/ml 0 ei epatavallisia
pesakeluku 22°C muutoksia
Kolimuotoiset bakteerit LA604* MPN/100ml O 0(t)
(Colilert)

STM:n Talousvesiasetus 1352/2015 ja muutosasetus 2/2023; v=laatuvaatimus t=laatutavoite

LAUSUNTO Vesinayte taytti tutkituilta osin talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja laatutavoitteet
(STM asetus 1352/2015).
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MENETELMAVIITTEET

LA600 SFS-EN ISO 6222:1999
LABO3TH SFS-EN 1SO 7899-2:2000
LAGO4 SFS-EN ISO 9308-2:2014

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmd, ' = Asiakkaan ilmoittama tieto
Tdssd testausselosteessa esitetyt testaustulokset pdtevit ainoastaan testatulle ndytteelle.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepdvarmuudet saa pyydettdessd.
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MITTAUSEPAVARMUUDET
Madaritys Nayte Mittausepavarmuus Mittauspaiva Lab
Escherichia coli (Colilert)* 23TV04603 Toimitetaan pyydettédessa 24.4.2023 A
Suolistoperaiset enterokokit* 23TV04603 Toimitetaan pyydettédessa 24.4.2023 A
Heterotrofinen pesakeluku 22°C* 23TV04603 Toimitetaan pyydettédessa 24.4.2023 A
Kolimuotoiset bakteerit (Colilert)* 23TV04603 Toimitetaan pyydettdessa 24.4.2023 A
A KVVY Tutkimus Oy / Rauma
* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmd, ' = Asiakkaan ilmoittama tieto
Tdssd testausselosteessa esitetyt testaustulokset pdtevit ainoastaan testatulle ndytteelle.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepdvarmuudet saa pyydettdessd.
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