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Projekti
Projektin nimi
Naytenumero
Naytteen nimi
Nayte otettu
Naytteenottaja
Nayte saapunut

Maaritys

Nikkeli
Alumiini
Mangaani
Rauta
Sameus

Variluku

Escherichia coli

Heterotrofinen
pesakeluku 22°C

Kolimuotoiset bakteerit
Suolistoperaiset

Menetelman tunnus

LA116*
LAO76*
LAO76*
LAO76*
LA145*

LA133*

LAGO4TH*
LAGOOTH*

LAGO4TH*
LAGO3TH*

TESTAUSSELOSTE

80LUVIA/67:23TV06067
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80LUVIA/67

Luvian vedenottamo Korvenkyla
23TV06067

Korvenkylan vo, lahteva vesi
22.5.2023 07:20

Markus Mannist6

22.5.2023

Yksikko Tulos Rajat

pg/l 5,5 <20 (v)

pg/l 53 <200 (1)

pg/l 2,1 <50 (t)

pg/l 37 <200 (1)

FNU 0,30 ei epatavallisia
muutoksia

mg/l Pt 13 ei epatavallisia
muutoksia

MPN/100ml O 0 (v)

pmy/ml 1 ei epatavallisia
muutoksia

MPN/100ml O 0 ()

pmy/100 ml 0 0 (v)

enterokokit

STM:n Talousvesiasetus 1352/2015 ja muutosasetus 2/2023; v=laatuvaatimus t=laatutavoite

LAUSUNTO Vesinayte taytti tutkituilta osin talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja laatutavoitteet

(STM asetus 1352/2015).
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* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmd, ' = Asiakkaan ilmoittama tieto
Tdssd testausselosteessa esitetyt testaustulokset pdtevit ainoastaan testatulle ndytteelle.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepdvarmuudet saa pyydettdessd.
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TESTAUSSELOSTE
80LUVIA/67:23TV06067

25.5.2023
2(2)
MENETELMAVIITTEET
LAO76 SFS-EN ISO 11885:2009
LA116 SFS-EN ISO 17294-1:2006 ja SFS-EN 1SO 17294-2:2016
LA133 SFS-EN ISO 7887:2012 muunneltu CFA-analysaattori
LA145 SFS-EN ISO 7027-1:2016
LAGOOTH SFS-EN ISO 6222:1999
LAGO3TH SFS-EN ISO 7899-2:2000
LABO4TH SFS-EN ISO 9308-2:2014

MITTAUSEPAVARMUUDET

Maaritys Nayte Mittausepavarmuus Mittauspaiva Lab

Nikkeli* 23TV06067 15 % 23.5.2023 A

Alumiini* 23TV06067 15 % 23.5.2023 A

Mangaani* 23TV06067 15 % 23.5.2023 A

Rauta* 23TV06067 15 % 23.5.2023 A

Sameus* 23TV06067 0,2 23.5.2023 A

Variluku® 23TV06067 15 % 23.5.2023 A

Escherichia coli* 23TV06067 Toimitetaan pyydettdessa 22.5.2023 A

Heterotrofinen pesakeluku 22°C* 23TV06067 Toimitetaan pyydettdessa 22.5.2023 A

Kolimuotoiset bakteerit* 23TV06067 Toimitetaan pyydettédessa 22.5.2023 A

Suolistoperaiset enterokokit* 23TV06067 Toimitetaan pyydettédessa 22.5.2023 A
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* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmd, ' = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tdssd testausselosteessa esitetyt testaustulokset pdtevit ainoastaan testatulle ndytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepdvarmuudet saa pyydettdessd.
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