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Naytteen ottajal
Naytteet saapuneet

Terv. tark. Sarita Aho
16.11.2023

Naytenumero Naytteen nimi / Kuvaus?
23TV16747 KalaValtanen Oy, jaksott., ei juoks.
23TV16748 KalaValtanen Oy,jaksott.
23TV16749 Lahteva, Korvenkyla, jaksott.
23TV16750 Raakavesi, Korvenkyla, siivilakaivo, jaksott.
23TV16751 Raakavesi, Korvenkyld, kuilukaivo, jaksott.
Naytetunnus 23TV16750 | 23TV16751
Arseeni LA116* | g/l 0,19 0,17
Fluoridi LA162* | mg/l 0,14 0,11
Nitriitti NO2 LA129* | mg/l NO2 | <0,007 <0,007
Nitraatti, NO3 = LAO05*  mg/l NO3 2,6 8,2
Naytetunnus 23TV16747 | 23TV16748 | 23TV16749
Lampdtila 1 min juoksu- °C 7,6 <20 °C
tus?
Haju LA163 ei todettu ei epatavallisia
muutoksia
Maku LA163 ei todettu ei epatavallisia
muutoksia
Kadmium LAl16* po/l < 0,08
<5,0 (v)
Kupari LAl116* mg/| 0,16
<2,0 (v)
Lyijy LAl116* po/l 0,18
<5(v)
Nikkeli LAl16* po/l 4,5
<20 (v)
Uraani LAl116* po/l 11
<30 (v)
Alumiini LAO76* po/l 12 <200 (1)
Kromi LAO76* po/l <2
<25 (v)
Mangaani LAO76* po/l <1 <50 (t)
Natrium LAO76* mg/l 4,8 <200 (1)
Rauta LAO76* po/l 17 <200 (t)
Kemiallinen hapenkulu- LA144* mg/l 02 3,8 <5,0 (t)
tus, COD(Mn)
pH LA147* 7,9 6,5-9,5 (1)
Radon LA114* Bqg/l <15 <300 (1)
* = Akkreditoitu tutkimusmenetelma, * = Asiakkaan iimoittama tieto
Tassa testausselosteessa esitetyt testaustulokset patevat ainoastaan testatulle naytteelle.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepavarmuudet saa pyydettaessa.
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Sameus LA145* FNU <0,2 ei epatavallisia
muutoksia
Sahkonjohtavuus LA146* pS/cm 240 <2500 (t)
Variluku LA133* mg/l Pt 14 ei epatavallisia
muutoksia
Kloridi LA162* mg/l 55 <250 (1)
Sulfaatti LA162* mg/| 22 <250 (t)
Ammonium NH4 LA131* mg/l NH4 < 0,007 <0,50 (t)
Nitriitti NO2 LA129* mg/l NO2 <0,007 <0,007
<0,50 (v)
Bromidikloorimetaani LA123* po/l <05
Bromoformi LA123* po/l <0,5
Dibromikloorimetaani LA123* po/l <05
Kloroformi LA123* po/l <0,5
Trihalometaanit yhteensa | LA123* po/l <0,5
<100 (v)
Escherichia coli LAGO1TH* | pmy/100 0 0 (v)
mi
Heterotrofinen pesake- LABOOTH*  pmy/ml 16 ei epatavallisia
luku 22°C muutoksia
Kolimuotoiset bakteerit LAG01TH*  pmy/100 0 0@
mi
Suolistoperéiset entero- LAG603TH* | pmy/100 0 0 (v)
kokit ml

STM:n Talousvesiasetus 1352/2015 ja muutosasetus 2/2023; v=laatuvaatimus t=laatutavoite

LAUSUNTO 23TV16747: -23TV16749
Vesinayte taytti tutkituilta osin talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja laatutavoitteet
(STM asetus 1352/2015).
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Kemisti
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MENETELMAVITTEET

LAO005 SFS-EN ISO 13395:1997, CFA-analysaattori

LAO76 SFS-EN ISO 11885:2009

LA114 modif. SFS-EN ISO 13164-4:2020:en

LA116 SFS-EN ISO 17294-1:2006 ja SFS-EN I1SO 17294-2:2016
LA123 SFS-EN ISO 10301:1997 ja SFS-ISO 11423-1:2011
LA129 SFS-EN ISO 13395:1997, CFA-analysaattori

LA131 Siséinen menetelmé KVVY LA131

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmd, * = Asiakkaan ilmoittama tieto
Tassa testausselosteessa esitetyt testaustulokset patevat ainoastaan testatulle naytteelle.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepavarmuudet saa pyydettaessa.

Tampere Pori Rauma Hameenlinna Sastamala Vaasa Jyvéaskyla
Puh. 03 246 1208 Puh. 03 246 1277 Puh. 03 246 1276 Puh. 03 246 1233 Puh. 03 246 1275 Puh. 06 312 0020 Puh. 03 246 1267
laboratorio@kvvy.fi porilab@kvvy.fi raumalab@kvvy.fi tavastlab@kvvy.fi sastalab@kvvy.fi botnialab@kvvy.fi jyvaskyla@kvvy.fi



TESTAUSSELOSTE

kV\Iy s 80LUVIA/106

3(4)
CFA-analysointi fluorometrisella detektoinnilla
LA133 SFS-EN ISO 7887:2012 muunneltu CFA-analysaattori
LA144 SFS 3036:1981, muunneltu CFA-analysaattori
LA145 SFS-EN ISO 7027-1:2016
LA146 SFS-EN 27888:1994
LA147 SFS 3021:1979
LA162 SFS-EN ISO 10304-1:2009
LA163 Sisdinen menetelma
LA600TH SFS-EN ISO 6222:1999
LA601TH SFS 3016:2011
LA603TH SFS-EN ISO 7899-2:2000
MITTAUSEPAVARMUUDET

Maaritys Nayte Mittausepavarmuus Mittauspaiva Lab
Haju 23TV16748 16.11.2023 A
Maku 23TV16748 16.11.2023 A
Arseeni* 23TV16750 29 % 17.11.2023 B
. 23TV16751 29 % 17.11.2023 B
Kadmium* 23TV16748 17.11.2023 B
Kupari* 23TV16747 15% 17.11.2023 B
Lyijy* 23TV16747 30 % 17.11.2023 B
Nikkeli* 23TV16747 15% 17.11.2023 B
Uraani* 23TV16749 15 % 17.11.2023 B
Alumiini* 23TV16748 3 ugll 17.11.2023 B
Kromi* 23TV16748 17.11.2023 B
Mangaani* 23TV16748 17.11.2023 B
Natrium* 23TV16749 10 % 17.11.2023 B
Rauta* 23TV16748 4 g/l 17.11.2023 B
Kemiallinen hapenkulutus, COD(Mn)*  23TV16748 12 % 17.11.2023 B
pH* 23TV16748 0,2 17.11.2023 B
Radon* 23TV16749 17.11.2023 B
Sameus* 23TV16748 17.11.2023 B
Séahkonjohtavuus* 23TV16748 5% 17.11.2023 B
Variluku* 23TV16748 15 % 17.11.2023 B
Kloridi* 23TV16749 10 % 20.11.2023 B
Fluoridi* 23TV16750 20 % 20.11.2023 B
. 23TV16751 20 % 20.11.2023 B
Sulfaatti* 23TV16749 10 % 20.11.2023 B
Ammonium NH4* 23TV16748 20.11.2023 B
Nitriitti NO2* 23TV16748 20.11.2023 B

23TV16749 20.11.2023 B

23TV16750 20.11.2023 B
. 23TV16751 20.11.2023 B
Nitraatti, NO3* 23TV16750 15 % 20.11.2023 B
. 23TV16751 15 % 20.11.2023 B
Bromidikloorimetaani* 23TV16749 20.11.2023 B
Bromoformi* 23TV16749 20.11.2023 B
Dibromikloorimetaani* 23TV16749 20.11.2023 B
Kloroformi* 23TV16749 20.11.2023 B
Trihalometaanit yhteensa* 23TV16749 20.11.2023 B
Escherichia coli* 23TV16748 Toimitetaan pyydettaessa 16.11.2023 B
Heterotrofinen pesakeluku 22°C* 23TV16748 Toimitetaan pyydettaessa 16.11.2023 B
Kolimuotoiset bakteerit* 23TV16748 Toimitetaan pyydettaessa 16.11.2023 B
Suolistoperaiset enterokokit* 23TV16748 Toimitetaan pyydettaessa 16.11.2023 B

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmd, * = Asiakkaan ilmoittama tieto
Tassa testausselosteessa esitetyt testaustulokset patevat ainoastaan testatulle naytteelle.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepavarmuudet saa pyydettaessa.
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A KVVY Tutkimus Oy / Pori
B KVVY Tutkimus Oy / Tampere

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmd, * = Asiakkaan ilmoittama tieto
Tassa testausselosteessa esitetyt testaustulokset patevat ainoastaan testatulle naytteelle.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepavarmuudet saa pyydettaessa.
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